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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na przeprowadzaniu przeglądów, serwisu, 

konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji systemów zabezpieczenia technicznego: systemu sygnalizacji pożaru 

(SAP) oraz systemu oddymiania w Hotelu Wodnik. 

Usługi będą realizowane zgodnie z: 

 obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

 Polskimi Normami, w tym m.in.: 

• PN-EN 50172:2005 

• PKN-CEN/TS 54-14 

 dokumentacją techniczną oraz scenariuszem pożarowym obowiązującym w obiekcie. 

Celem usług jest zapewnienie ciągłej sprawności eksploatacyjnej ww. systemów i utrzymanie bezpieczeństwa 

pożarowego obiektu. 

Harmonogram prac: 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch (2) pełnych przeglądów serwisowych oraz prac 

konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru, zgodnie z DTR wbudowanych urządzeń (SAP) oraz systemu 

oddymiania w trakcie obowiązywania umowy. Każdy z tych przeglądów powinien być realizowany etapowo i 

podzielony na cztery (4) etapy, co łącznie daje osiem (8) etapów w okresie obowiązywania Umowy. W każdym 

etapie należy zrealizować co najmniej 25% zakresu usług określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ), tak aby w ramach dwóch przeglądów wykonany został pełen zakres usług. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnego przeglądu serwisowego oraz konserwacji systemu 

sygnalizacji pożaru (SAP) i systemu oddymiania w cyklu rocznym, podzielonym na cztery (4) etapy, zgodnie  

z poniższym harmonogramem: 

 I kwartał - luty – minimum 25% zakresu usługi, 

 II kwartał - maj – minimum 25% zakresu usługi, 

 III kwartał - sierpień – minimum 25% zakresu usługi, 

 IV kwartał - listopad – minimum 25% zakresu usługi. 

Łącznie w ciągu roku zostanie zrealizowany pełny przegląd wszystkich elementów objętych zakresem usług. 

Realizacja przeglądów i konserwacji odbywać się będzie zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), 

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

 dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) urządzeń oraz 

 obowiązującymi Polskimi Normami. 
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Zakres prac obejmuje wykonywanie przeglądów systemu sygnalizacji pożaru (SAP) oraz systemu oddymiania, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

Terminy konkretnych przeglądów będą każdorazowo uzgadniane z co najmniej 14-dniowym 

wyprzedzeniem. 

Niewykonanie przeglądu w danym kwartale będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i może 

skutkować naliczeniem kar umownych, zgodnie z zapisami umowy. 

II. Szczegółowy zakres prac: 

1. Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie 

dokumentacji technicznej. 

2. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek zgodnie z ich funkcjami projektowymi  

z wykorzystaniem testerów, wraz z ich czyszczeniem. System składa się z czujek: 

1. MSD 533 – 2 szt. multikryteryjne; 

2. MTD-545 – 1 szt. multikryteryjne; 

3. MTD-533X-05 - 27 szt. multikryteryjne; 

4. SSD-531A – 669 szt. optyczne; 

5. UDT-531-1 – 1 szt. termiczne; 

6. UDT-531-2 – 8szt. termiczne; 

Łącznie: 708 czujek. 

3. Weryfikacja zgodności wszystkich połączeń giętkich z wymaganiami technicznymi. 

4. Sprawdzenie oprogramowania centrali systemu Schrack, w tym jego aktualizacja zgodnie z obowiązującą 

licencją. System posiada jedną centralę, Schrack Seconet Integral EvoxX M + drukarka. 

5. Weryfikacja sprawności działania zasilaczy. Zasilacze buforowe z akumulatorami 2*26Ah – 3 szt. 

(oddymianie), centrala z akumulatorami. 

6. Sprawdzenie działania central systemów zabezpieczeń: Centrala oddymiania AFG – 3 szt. 

7. Sprawdzenie poprawności działania akustycznych sygnalizatorów alarmowych. CLIFORD & SNELL, około 

20 szt. 

8. Weryfikacja gotowości wszystkich systemów zabezpieczenia technicznego do pracy: oddymianie i ppoż. 

9. Sprawdzenie urządzeń transmisji alarmu i łączności z Centrum Monitorowania Alarmów oraz Państwową 

Strażą Pożarną (PSP). 

10. Sprawdzenie poprawności zapisu danych w buforze zdarzeń. 

11. Testowanie przycisków ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy) i RPO (ręczny przycisk oddymiania). 

1. MCP-535 -38 szt. 

2. MCP-545 - 24 szt. 

3. MCP-545X – 5 szt. 

12. Sprawdzenie działania urządzeń wykonawczych, tj. 

- windy - 4 szt. 

- system oddymiania klatek schodowych - 3 szt. 

- drzwi wejściowe 3 szt. 

13. Weryfikacja działania systemów zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym i alarmowym zawartym  

w dokumentacji projektowej. 

14. Sprawdzenie pełnej gotowości systemu sygnalizacji pożaru do działania. 

III. Dokumentowanie przeglądów: 

Każdy przegląd musi zostać zakończony protokołem wykonania, który zawierać będzie m.in.: 
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1. datę i zakres wykonania przeglądu, 

2. listę sprawdzonych komponentów/systemów, 

3. opis wykrytych nieprawidłowości (jeśli wystąpiły), 

4. rekomendacje działań naprawczych (jeśli dotyczy), 

5. podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

Protokół serwisowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu nie później niż 3 dni robocze  

po zakończeniu przeglądu. 

IV. Zakres odpowiedzialności: 

 Wykonawca odpowiada za prawidłowe i zgodne z przepisami wykonanie przeglądów oraz czynności 

konserwacyjnych. 

 W przypadku konieczności wymiany elementów / napraw poza zakresem przeglądów, Wykonawca 

zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego Zamawiającemu i przedstawienia kosztorysu. 

 Aktualizacje oprogramowania central wykonywane są w ramach licencji – koszt licencji (jeżeli jest 

wymagany) ponosi Zamawiający. 

 

 

Wykonawca, w oferowanej cenie, zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały i czynności, które są 

niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie ze Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną 


