
Dotyczy wykonania modernizacji Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV) w 

obiektach zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. 
Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

L.p. Data Temat Pytania do dokumentów Odpowiedzi

1 2024-02-18 CCTV Moxy Poznań 
Czy istnieje dokumentacja elektroniczna istniejącej instalacji do 

poprawienia i naniesienia nowych kamer ?

Zamawiający dysponuje jedynie ogólnym schematem 

połączeń kamera + rejestrator + switche.

2 2024-02-18 CCTV Moxy Poznań 
Nie podano modelu serwera dlatego pytanie czy nie trzeba 

licencji i czy obsłuży dodatkowe kamery serwer ?

Do weryfikacji podczas wizji lokalnej. Istnieje możliwość 

podłączenia jeszcze 5 kamer.

3 2024-02-18 CCTV Moxy Poznań 
Nie podano ilości kabla potrzebnego proszę o podanie 

szacunkowej odległości do kamer do wyliczeń.
Do weryfikacji podczas wizji lokalnej.

4 2024-02-18 CCTV Moxy Poznań 

Przegląd obejmuje nowe kamery zamontowane tylko czy też całą 

instalację kamer wraz z serwerem (jeśli całość proszę o podanie 

modelu serwera oraz ilości wszystkich kamer isniejących)?

Jeśli do utrzymania gwarancji na nowe sprzęty (kamery, 

dysk) wymagany jest przegląd, prosimy go wycenić. 

Serwis całej instalacji CCTV wykonywany jest w ramach 

odrębnych zobowiązań Zamawiającego.

5 2024-02-18
Courtyard by Marriott Warsawa 

Airport 

Czy istnieje dokumentacja elektroniczna istniejącej instalacji do 

poprawienia i naniesienia nowych kamer ?

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją elektroniczną 

istniejącej instalacji.

6 2024-02-18
Courtyard by Marriott Warsawa 

Airport 

Przegląd obejmuje nowe kamery zamontowane tylko czy też całą 

instalację kamer wraz z serwerem (jeśli całość proszę o podanie 

modelu serwera oraz ilości wszystkich kamer isniejących)?

Przegląd obejmuje wyłącznie nowe urządzenia i kamery.

7 2024-02-18
Courtyard by Marriott Warsawa 

Airport 

Nie podano ilości kabla potrzebnego proszę o podanie 

szacunkowej odległości do kamer do wyliczeń.

Do weryfikacji podczas wizji lokalnej, ale nie planowane 

jest rozkładanie nowego okablowania.

8 2024-02-18
Hampton by Hilton Gdańsk 

Airport 

Czy istnieje dokumentacja budynku do naniesienia kamer (czy też 

ma być to schemat blokowy) ?

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji budynku w 

ramach tego postępowania zakupowego. 

W ramach dokumentacji powykonawczej schemat 

blokowy jest akceptowalny.

9 2024-02-18
Hampton by Hilton Gdańsk 

Airport 

Przegląd obejmuje nowe kamery zamontowane tylko czy też całą 

instalację kamer wraz z serwerem (jeśli całość proszę o podanie 

modelu serwera oraz ilości wszystkich kamer isniejących)?

Przegląd obejmuje całą instalację, weryfikacja 

składowych systemu odbędzie się podczas wizji lokalnej.

10 2024-02-18
Hampton by Hilton Gdańsk 

Airport 

Podano tylko jeden swich 16 portowy do wyliczeń czy tak ma być 

przy ilości 52 kamer ?

Do weryfikacji podczas wizji lokalnej. Ilość i rodzaj switchy 

musi zostać dobrana tak, aby zapewnić odpowiednią 

obsługę wszystkich kamer w obiekcie.

11 2024-02-18
Hampton by Hilton Gdańsk 

Airport 

Nie podano ilości kabla potrzebnego proszę o podanie 

szacunkowej odległości do kamer do wyliczeń.
Do weryfikacji podczas wizji lokalnej.

12 2024-02-18
Hampton by Hilton Gdańsk 

Airport 

Podano w opisie kamer wewnętrznych że mają być zewnętrzne z 

IP67 czy to błąd czy tak ma być ?
Dopuszczalna jest klasa szczelności IP66.

13 2024-02-18 Golden Tulip Gdańsk Residence 
Nie podano ilości kabla potrzebnego proszę o podanie 

szacunkowej odległości do kamer do wyliczeń.
Do weryfikacji podczas wizji lokalnej.

Załącznik nr 3  – Formularz do zadawania pytań

 Nazwa zadania:



14 2024-02-18 Golden Tulip Gdańsk Residence 
Brak ilości głównych swichy są tylko podane 3 portowe 

rozgałęziające, proszę podać ilość ?
Switchy jest 17szt., 1/klatkę.

15 2024-02-18 Golden Tulip Gdańsk Residence 
Czy istnieje dokumentacja budynku do naniesienia kamer (czy też 

ma być to schemat blokowy) ?

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji budynku w 

ramach tego postępowania zakupowego. 

W ramach dokumentacji powykonawczej schemat 

blokowy jest akceptowalny.

16 2024-02-18 Golden Tulip Gdańsk Residence 
Nie podano ilości kabla potrzebnego proszę o podanie 

szacunkowej odległości do kamer do wyliczeń.
Do weryfikacji podczas wizji lokalnej.

17 2024-02-18 Golden Tulip Gdańsk Residence 

Przegląd obejmuje nowe kamery zamontowane tylko czy też całą 

instalację kamer wraz z serwerem (jeśli całość proszę o podanie 

modelu serwera oraz ilości wszystkich kamer isniejących)?

Przegląd obejmuje wyłącznie nowe kamery.


